DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO

N = 5 pessoas
(Tabela 1)
T = 1 dia (Tabela 2)
anual (Tabela 3)
Lf = 1 litro/pessoa x dia (Tabela 1)

C = 130 |/pessoa x dia

K = 57 — limpeza

FORMULA DO VOLUME OTIL:
V = 1000 + N(C.T + K .Lf) = 1000 =
5(130.1 + 57.1) =1.935 litros

DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO:

Admitindo—se D = 1,80 m e h = 1,20 m
vV = (nrz ). h = = 0,75% . 1,20 =
2.120 litros
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DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBICO

= 5 pessoas
= 1 dia (Tab. 2)

FORMULA DO VOLUME:

V=160 xNxCxT=160x 5 x 150 x 1

1200 litros

dimensionaremos para
1250 litros

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBICO:

h = 1,20 m (dimensdo minima)

S= V/1,20 = 1250 m>/1,20 m =1,04m?
r? = 1,04/n

rf = 0,331

r = 0,575 metros , potanto Dmin =
Adotaremos h=1,20m e D=1,20m
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tamp8es de fechamento

1,18 m

C = 130 |/pessoa x dia (Tab. 1)
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PROJETO DE TANQUE SEPTICO E FILTRO ANAEROBICO
(NBR 7229/93 E NBR 13969/97 DA ABNT)
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